Grębocice, dnia 16 marca 2010 r. 


RO.ZK.271.2.2011

                                                   Uczestnicy postępowania 
Dotyczy: Zapytania ofertowego pn. Dostawa i wykonanie klimatyzacji w sali bankietowej remizy OSP w Grębocicach przy ul. Legnickiej 6.

Dnia 16 marca 2011 r. zamawiający otrzymał wniosek o wyjaśnienie:

1/ Czy oferowane urządzenia klimatyzacyjne muszą być bezwzględnie w wersji ścienno przysufitowej? Czy mogą być  np. w wersji ściennej.

 Ad. 1 Mogą być w wersji ściennej.

2/ Czy zamawiający dopuszcza jakiekolwiek odstępstwo od mocy chłodniczej urządzeń wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia (7,1kW) jeśli tak to jaka jest dopuszczalna tolerancja (+,-) np. 5%, 10 % ?
Ad. 2 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany mocy chłodniczej. Wymagana moc to 7,1 kW. 

/-/  Roman Jabłoński 
